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YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM VE BAKIM ŞARTNAMESİDİR

KURU KİMYEVİ TOZLU
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI DOLUM VE BAKIM ŞARTNAMESİDİR.


Yangın Söndürme Cihazının dolum-bakım ve test yaptırılmasına ait şartnamedir.

1. Tekrar dolum işleminde cihazın TSE markasına esas olan deneylerinde cihaz içerisinde kullanılan ve standartlara uygun yangın söndürme maddesi ve püskürtme gazının aynısı kullanılacaktır. Tekrar dolumdan önce cihazın içi tamamen temizlenecek, içerisinde söndürme maddesi artığı bulunmayacak ve cihazdan boşaltılan söndürme maddeleri tekrar kullanılmayacaktır.

2. Söndürücü içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin söndürme etkili, %40 mono amonyum fosfat esaslı olacaktır.( TSE EN 615 standardı özelliklerini taşır bir kimyasal madde olacaktır.)

3. İhtiyaç duyulan yangın söndürme cihazları bayrak kırmızı boya ile boyanacaktır.( Bunun adedi kurumumuza bildirilecektir.)

4. TSE ‘nin ilgili normuna göre ( TS 862 EN-3 ) teste tabi tutulan ve test sonucunda kullanılamaz duruma gelen yangın söndürme cihazları için HURDA RAPORU tanzim edilir. Bu cihazlar rapor eşliğinde ilgili Müdürlüğümüze iade edilir.


5. Değiştirilen parçanın yerine TSE ve CE standartlarına uygun yenileri cihaza monte edilir.

6. Dolum ücretleri teklifte belirtilen kimyevi madde fiyatları üzerinden ödenir. Ayrıca işçilik ücreti ödenmez.

7. Dört yıllık garanti süresi içerisinde doldurulan kimyevi maddeler ve değiştirilen parçalarda yüklenicinin hatasından dolayı veya kimyevi maddelerin özelliğini kaybettiğinden, manometre basınç göstergelerinin düştüğünden yedek parçaların kalitesinde meydana gelen bozulmalar yüklenici tarafından ücretsiz olarak kimyevi maddeler yeniden doldurularak parçalar yeniden değiştirilerek karşılanır. Doldurulan kimyevi maddeler ve değiştirilen parçalar TS 862 EN-3 normlarına uygun olmalıdır.

8. Cihazların muayene ve bakımları TS ISO 11602 ‘ye göre yapılacaktır.

9. Dolum ve bakımı yapılan cihazlar sondajlama usulü 1 adet seçilerek yangın söndürme tatbikatında kullanılır..Söndürme testinde başarılı olunduktan sonra yüklenici firmaya ödeme yaptırılır.Aksi halde cihazlar yeniden doldurtulur. Test ücreti ve boşalan cihazların doldurulması yüklenici firmaya aittir.
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